TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2-KUCHNIA
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Osprziit firmy LEGRAND lub r-wnowalny,

Ochrona przeciwporaleniowa "szybkie wyjNczenie"

wg. PN-IEC 60364-4-41

Ukjad sieciowy TN - S

1100

TABLICA T2-KUCHNIA
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Rozdzielnica wninkowa typu TX 4x18 (607068)
drzwi biaje izolacyjne + zamek 001390 zestawy
do {Nczenia rozdzielnic w zestawy pionowe

(607099)

wg. firmy LEGRAND

Il klasa ochronnoSci

%Q

WYPOSA®ENIE TABLICY TB-KUCHNI
Pole 1:1xroziNcznik izolacyjny FR 304 3F+N 100A

Pole 2:

Pole 3:

Pole 4:

4xogranicznik przepifil DEHNguard 275
3xlampka sygnalizacyjna L 301

2xwyiNcznik r-Unicowo prNdowy P 302 25/0.03A
2xwy(Ncznik nadmiarowy S 301 B10A
4xwy(iNcznik r-Unicowo prNdowy P 302

25/ 0.03A,1xP304 25

4xwyiNcznik nadmiarowy G301 B16A
1xwyiNcznik nadmiarowy S 301 B10A
2xwyiNcznik nadmiarowy S 303 B16A
3xwyiNcznik r-Unicowo pridowy P 302 25/0.03A
3xwyiNcznik nadmiarowy S 301 B16A

1x roziNcznik bezp. RBK00-S 63A

BIURO
AUTORSKIE:

LIDER: PRACOWNIA PROJEKTOWA
EWA WOJCIECHOWSKA-SKRABACZ

ILKOWICE, ul. Partgzantéw 42, 33-131 teg Tarnowski
NIP 777-175-74-95

PARTNER:

PrzepsiesiorsTwo EnzywiErYIN0 BUDOWLANE
2~ Jarosfaw Skrabacz

llkowice ul. Partyzantdw 42, 33-131 teg Tarnowski tel. 014 6457733

INWESTOR:

GMINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

ZADANIE

INWESTYCYJUNE:

»~REMONT , ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OSP W LUBZINIE”

TEMAT:

BUDOWA ALTANY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

LOKALIZACJA:

LUBZINA, dz. nr ewid. 482/17, 482/5

BRANZA:

STADIUM:
ELEKTRYCZNA PROJEKT BUD.WYK.
UPRAWNIENIA I PODPIS

PROJEKTOWAL.:

MIE | NAZWISKO
techn. elektr. Morek KUBIK iy

OPRACOWAL:

T ]
zﬁ|m-wmw~m—u

mgr inz. Tomasz ROGOZ e S B T342,/68,/01

SPRAWDZIL:

Upramienta do Karowoni | propkiowana bez ogreniczan w epeclsnede
ool

mgqr inz. Bogustaw SOPRYCH "™ NBUA-7342/53/98
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TRESC RYSUNKU: SKALA: DATA:

SCHEMAT TABLICY

— |11=20m

KUCHNIA

NUMER RYSUNKU:




